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Leitung: Dr. Bernd Reichl

\‘Jad‘\t'lerung 4 sy,
* e Akkreditierte Konformitétsbewertungsstelle
Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit

Inspektionsstelle des Geschiftsteldes Offentliche Gesundheit, ID: 0406

Gemeinde Katsdorf Datum: 19.06.2026
Im Hof 1 Kontakt: Dr. Karoline Schmid
4223 Katsdorf Tel.: +43(0)5 0555 41610

Fax: +43 5055537109
E-Mail: karoline.schmid@ages.at
Dok. Nr.: D-21324901

INSPEKTIONSBERICHT

iiber eine Inspektion gem. ONORM M 5874 im Rahmen der Trinkwasserverordnung / OLMB Kapitel B1 in der jeweils giiltigen Fassung
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-aufirdge der gegenstindlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt
werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 26073444

Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Katsdorf

Kundennummer: 6205501

Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)

Inspiziertes Objekt: WV Gde.Katsdorf durch FWV-Mihlviertel

Anlagen-id: 11061000

Leiterin der Inspektion: Dr. Karoline Schmid

Rechnungsempfanger: Fernwasserversorgung Milhlviertel, Wasserverband, Eckhartsbrunn 27, 4202
Hellmonsadt

Inspektionsbericht ergeht an: Fernwasserversorgung Miihlviertel, Dipl.-Ing Wolfgang Aichberger
Amt der OO Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft / Datei
iiber Schnittstelle

Gemeinde Katsdorf

Osterreichische Agentur fitr Gesundheit und Ernahrungssicherheit GmbH

Spargelifeldstrale 191 | A-1220 Wien

www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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ORTSBEFUND

Parameter. Ergebnis N| K

Beschreibung der Wasserversorgungsanlage ]
Begutachtetes Objekt Die gesamte Wasserversorgungsanlage 1

Die Wasserversorgungsanlage besteht aus dem Hochbehdlter
Lungitz (Greinsberg) mit 2 x 90 m* Fassungsvermdgen und dem

Beschreibung der Anl . .

etbung der Anage Hochbehalter Gaisbach mit 500 m® Fassungsvermdgen ung 2 !
Wasserkammern. '

Verteilte Wassermenge 1000,0 m*/d 1

Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1

Schutzgebiet Der Zustand des erfassten Einzugsgebietes ldsst einen 1

ausreichenden Schutz fur das Wasservorkommen erwarten.

Der bauliche und technische Zustand der Wassergewinnungs- und
Mdogliche Verunreinigung -férderungsanlage verhindert - soweit ersichtlich - jede 1
Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen fir Transport und Speicherung des Wasse'rs sind
Versorgungsnetz soweit ersichtlich in einem solchen Zustand, dass jede 1
Beeintrachtigung der Wasserglite verhindert wird.

Aufbereitung des Trinkwassers Es wird keine Aufbereitungsanlage betrieben. 1
Technische Ausfiihrung Die Anlage wurde dem Stand der Technik entsprechend errichtet. 1
Angaben zur Eigenkontrolle Es werden Aufzeichnungen tber die Eigenkontrolle gefiihrt. 1
Zustand der WVA bei der Inspektion Die Anlage befindet sich in ordnungsgeméBem Zustand. 1
Festgestelite Mangel keine 1

Baulich-technische Verédnderungen an

i 1
der Anlage seit dem letzten Ortsbefund keine

Kommentar (Verwendetes Untersuchungsverfahren):

1) Inspektion einer Wasserversorgungsanlage
Ext.Norm: ONORM M5874:2009; EN 1SO 19458:2006; ISO 5667-5:2006
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PRUFBERICHT

Dieser Prifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fiir den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegensténde und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Prifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit {(sofern angegeben) beriicksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Prifbericht
darf grundsétzlich nur im Gesamten vervielfaitigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts
hinzugefligt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 26073444-001

Externe Probenkennung: T26-00521.16

Probe eingelangt am: 16.06.2026

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Reduzierte Routineuntersuchung mit Lokalaugenschein
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WV Gde.Katsdorf durch FWV-Miihliviertel
Anlagen-1d: 11061000

Probenahmestelle: HB-Greinsberg (Schwarzendorf)
Probestellen-Nr.: 01

Probenahmedatum: 15.06.2026

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Rene Ruhmer

Untersuchung von-bis: 16.06.2026 - 19.06.2026

Probenahmeinformation:

Parameter ] Ergebnis [| N| K
Untersuchungsumfang o .
Untersuchungsumfang R - RoutineméBige Kontrolle | 2
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. | 2
Ruckschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung ldsst einen Rickschiuss auf die Beschaffenheit I
Verbraucher beim Verbraucher zu. ‘ 2
Rickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die >
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu. B
Angewendete UV Desinfektion, Aktivkohlefilter, teilweise Enteisenung, 5
Wasseraufbereitungsverfahren Entmanganung
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Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort B
Wassertemperatur LY ] grd C 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 557 max. 2500 uS/cm 4
Farbung (vor Ort) farblos, klar o 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefihrt 5
Mikrobiologische Parameter
koloniebil inhei i22°

(o] Ol'llebl dende Einheiten bei 22°C 21 max. 100 KBE/ml 6
Bebrilitungstemperatur

loniebi inheiten bei 37°

ko oqleblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/ml 6
Bebriitungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 7
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 7
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100mI 8
Allfillig verwendete Abktirzungen:
IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert ("Grenzwert”) x ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
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Probenummer: 26073444-002

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T26-00521.17

16.06.2026

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Red. Routineuntersuchung
nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

WV Gde.Katsdorf durch FWV-Miihlviertel
11061000

Netzauslauf Tiefzone Katsdorf (Gemeinde, Bauhof)
02

15.06.2026
AGES

Ja

Rene Ruhmer

16.06.2026 - 19.06.2026

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutineméBige Kontrolle 2
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. - 2
Rickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lésst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit ’
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung ldsst keinen Riickschluss auf die 5
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete UV Desinfektion, Aktivkohlefilter, teilweise Enteisenung, 5
Wasseraufbereitungsverfahren Entmanganung |
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 16,1 ard C | 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 557 max. 2500 uS/cm 4
Farbung (vor Ort) farblos, klar 5
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 5
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 5
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefihrt 5
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebrutungstemperatur ) 33 max. 100 KBE/mI 6
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Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
koloniebildende Einheiten bei 37°C

. 3 max. 20 KBE/ml 6
Bebriitungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100mi 7
Coliforme Bakterien - ) 0 ) max. 0 KBE/100ml 7
Intestinale Enterokokken 0 - max. 0 KBE/100ml | 8
Allfallig verwendete Abkiirzungen:
IPW ... Indikatorparameterwert (“Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):
2) Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges
Ext.Norm: EN ISO 19458:2006; 1SO 5667-5:2006

3) Bestimmung der Temperatur im Wasser
Ext.Norm: ONORM M 6616:1994-03, Dok.Code: 7508

4) Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit (Bezugstemperatur: 20°C)
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, Dok.Code: 7511

5) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012-12, Dok.Code: 8689

6)  Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen
Ext.Norm: EN ISO 6222:1999-05, Dok.Code: 10643

7) Nachweis und Zshlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN SO 9308-1:2017-01, Dok.Code: 10643

8) Nachweis und Zzhlung von intestinalen Enterokokken - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN SO 7899-2:2000-04, Dok.Code: 10639

Zeichnungsberechtigt:

Dr. Karoline Schmideh. === Ende des Priifberichts -----
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GUTACHTEN

Das Wasser ENTSPRICH T im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Der gemédB Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass derzeit keine Mangel bestehen, die eine
Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeintrachtigen oder ausschlieBen.

Gutachterin:

Dr. Karoline Schmid

EgvtsQeV/hEK]LxWJIRrQWW6F9Nqux 7BjDR6U7Zr 1+t BKZmIyAKRW2HIGSD+44rovEj+/YV1+g
M4OTE4BLPGFpmHhe9FXT2CZffOCiP4iIlwnU2fbh865an/9HQVZUQK6eZ1g6f0inkNUQEDf
Si/7DtJcrQcQOqZEQWBH30u9/at ZCNwQOG9cev7 JEbdkMLOsda+Wyc5Pz7bZ)3£1hEy2708DB
ipMbdOPZt3ab7+%3BBxCgbC624gy/IkSrnbWnHeOsmawfN9Jb3kqiixftKjHeIzna+oR3NEfCh
kDD37XMHIyMu/wh7Ptga5umgNGO2S8DmKcOZYpQ2kyx3Mywzp2 LBUKL 7GR3GhXcWKv5DGTOOX

Signaturwert 6ulTjaN35v38KmS3pVIuT7RiDxrUf+InTmPaxtPrLkRLCO7toffaDdnysgHdz28Bokxv19ne?
7wn+RUZPCBPS0O3qJHOKTGb2hVxti723eUlx 2 PHNKSPD66P01SHaFzDUOLCGmsbdD1nDSKk+Ef
ckJIGrOmFEtHUi8WsX+m2CCIN] JGoFn6yZqtHpQU+Ki8KbbgebQ+31Tq83UZ +NUEJIXEWNYGYWoR
thrwcr0m17lhquaFlZUtBquaFZ4XRdrSAp08NXScNYYUmtwjoGUTEsmOdglMZnys4WU5+Q
alZzezNZAtI4TMES1bmZV/WEgs=

| serialNumber=null CN=Oesterr. Agentur f. Gesundheit

Unterzeichner u. Ernaehrungssicherheit GmbH C=AT
|
AGEVTLY | ' “06- .38: ==
%"&Nﬂﬁss/& ‘ Datum/Zeit-UTC 2026-06-19T08:38:35%
I G% i T -
$E§ “Y CN=GLOBALTRUST 2015 GOVERNMENT 1, OU=GLOBALTRUST
3 ~/ 5 Ny : Certification Service,O=e-commerce monitoring GmbH,
AC‘EQ l/ Aussteller-Zertifikat L=Wien, ST=Wien, C=AT
X - \‘x
B ; 153222131642797013526538515
Serien-Nr.
‘ @M‘rssmmma | .
:Meﬂmde |urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1l.1.0
Parameter etsi-bka-moa-1.0

] Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prufinformation Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
i  finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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Probenummer: 26073440-003

Externe Probenkennung: T26-00521.3

Probe eingelangt am: 16.06.2026

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Mindestuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung des WV FWV Miihlviertel
Anlagen-Id: 16111000

Probenahmestelle: Hochbehalter Obenberg, Ablauf
Probestellen-Nr.: 08

Probenahmedatum: 15.06.2026

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Rene Ruhmer

Untersuchung von-bis: 16.06.2026 - 06.07.2026

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang MU - Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang i Teil AZ 2.3 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 3
Ruckschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung l4sst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Ruckschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete UV Desinfektion, Aktivkohlefilter, teilweise Enteisenung/ 3
Wasseraufbereitungsverfahren Entmanganung

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 12,5 agrd C 4
pH Wert (vor Ort) 6,92 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 577 max. 2500 pS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 7
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 7
Geschmack (vor Ort) nicht durchgefiihrt 7
Chemische Parameter

Gesamtharte 2,87 mmol/|
Gesamtharte 16,1 °dH 8
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Parameter Ergebnis PW PW Einheit | N| K

Carbonathérte 14,7 °dH 9

Saurekapazitat bis pH 4,3 53 mmol/| 9

Calcium (Ca) 81,0 mg/| 8

Magnesium (Mg) 20,7 ma/I 8

NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoff) ’ 0,66 mg/! 10
Nitrat 15 max. 50 mg/! 11

Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/! 12
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/I 13
Chlorid (Cl-) 28 max. 200 mg/| 11

Sulfat 26 max. 250 mg/| 11
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/l 8

Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/I 8

Natrium (Na) 24,0 max. 200 mg/I 8

Kalium (K) 2,6 mg/I 8

Anorganische Spurenbestandteile

Fluorid 0,32 max. 1,5 mg/I 24
Nicht relevante Metaboliten

Chloridazon-Desphenyl 0,72 max. 3,00 pg/l 25
Chloridazon-Methyldesphenyl 0,59 max. 3,00 ug/! 25
Chlorthalonil R471811 0,25 max. 3,00 pg/l 26
Relevante Metaboliten

Dimethachlor - CGA 369873

(Metazachlor - M479H160) <003 meax. 010 hg/! 26
Terbuthylazin - SYN 545666

(Terbutgylazin - LM6) 0.05 max. 0,10 ug/! 4
Mikrobiologische Parameter

kolorliebildende Einheiten bei 22°C 1 max. 100 KBE/ml 15
Bebriitungstemperatur

kolorliebildende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/ml 15
Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 16
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 16
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100m! 17
Allfiillig verwendete Abkiirzungen:

IPW ........ Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW e Parameterwert ("Grenzwert"} x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze={Wert]) K .. Kommentar
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